Hopergy

Instrukcja instalacji na dachu ptaskim
przy uzyciu nézek HOP-ARL oraz
HOP-AFL

1. Instrukcja ta stanowi zbiér zasad poprawnego montazu elementéw konstrukcji montazowej, ale nie sta-
nowi projektu, ani jego zamiennika. Instalator dokonujacy montazu, musi by¢ odpowiednio przeszkolony i
posiadac uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie pracy. Catkowita odpowiedzialnos¢ za wykonanie pra-
widlowego montazu spoczywa na instalatorzy, ktérego obowigzkiem jest wybranie odpowiedniego ro-
dzaju konstrukcji, a takze ocenienie wytrzymatosci dachu.

2. Jesli wytrzymatos$¢ dachu budzi jakiekolwiek watpliwosci, nalezy skonsultowac sie z konstruktorem, ktéry
wykona obliczenia wytrzymatosciowe.

3. Za wade materiatu i wykonania uwaza sie wade powodujgca funkcjonowanie produktu niezgodne ze spe-
cyfikacjg Producenta. Gwarancja obejmuje w szczegdélnosci: wytrzymatosé mechaniczng wyrobdw i odpor-
nosc¢ korozyjng powtoki anodowanej, powtoki elementédw pokrytych farbg nanoszong metoda proszkowa
i elementéw wykonanych z blachy nierdzewnej. - gwarancjg objete sg uszkodzenia i wady powstate z przy-
czyn lezacych wytacznie po stronie producenta jak np.: pekanie, wyginanie sie konstrukcji, tuszczenie sie
powtoki ochronnej.

4. Okres gwarancji wynosi 15 lat na materiat oraz 25 lat na powtoke antykorozyjng od daty sprzedazy dla
kategorii agresywnosci korozyjnej $Srodowiska C1, C2 lub C3 pod warunkiem, ze uzytkownik instalacji PV
bedzie dokonywat przynajmniej raz do roku konserwacji elementéw konstrukcji fotowoltaiczne;.

5. W celu bezproblemowego wykonania montazu z wykorzystaniem regulowanych klem RECS minimalna dtugo$¢
wystajgcej szyny dachowej od boku paneli musi wynosi¢ 50mm.
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SYSTEM JEDNOWARSTWOWY
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PRZEGLAD SYSTEMU JEDNOWARSTWOWEGO
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INSTALOWANIE NOZEK PRZEDNICH AFL
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INSTALOWANIE NOZEK TYLNICH MP-ARL
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INSTALOWANIE SZYN
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TALOWANIE SZ
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INSTALOWANIE MODULOW FOTOWOLTAICZNYCH
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INSTALOWANIE ZATYCZEK KONCOWYCH
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SZYNY MONTAZOWE I WYPOSAZENIE

HOP-SLR-2100/HOP-SLR-4200 BRAK W ZESTAWIE
HOP-SSK HOP-AFL
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KLEMY DO MODULOW
HOP-ECS HOP-ICS HOP-TEC HOP-TIC
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